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Zamawiajgcy:

Konstantynow 05.11.2019r

Powiat Bialski
ul. Brzeska 41, 21-500 Biata Podlaska

Dom Pomocy Spotecznej
ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 6-12, 21-543 Konstantynéw

Dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na ,, Termomodernizacia DPS w Konstantynowie - wdroZenie inteligentnego
systemu pomiaru, monitoringu i zarzqdzania wykorzystaniem energii w budynku”.

W dniu 30.10.2019r i 04.11.2019r. wptyneto zapytanie o tresci:

1.

,,Zamawiajacy w Zataczniku nr 8 wyspecyfikowal funkcjonalnosci oprogramowania
do inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarzadzania wykorzystaniem
energii w budynku.

Zwracamy si¢ z pro$ba o udzielnie informacji jakie urzadzeni i w jakie porty/moduty
komunikacyjne beda miaty by¢ podtaczone do systemu?

Czy urzadzenia, ktore bgda miaty by¢ podtaczone do systemu sg wyposazone w
ewentualne moduty komunikacyjne stuzace do akwizycji danych pomiarowych?

Czy Zamawiajacy posiada serwer, na ktorym miatoby by¢ zainstalowane
oprogramowanie?

Zamawiajacy we wzorze do umowy ww. zamowienia w paragrafie 6 ;
pkt.1 zobowiazal w szczegblnosci Wykonawcg migdzy innymi do ,,ewaluacji efektow
osiaganych w wyniku realizacji projektu”. Prosimy o doprecyzowanie lub

zdefiniowanie oczekiwanych efektow, za ktore Wykonawca bytby odpowiedzialny.

pkt.2 stworzenie strony internetowej. Prosimy o wskazanie szablonu lub modelu , na
bazie ktorej miata by¢ utworzona.”

Odpowied?:

K

Zamontowane sg Regulatory Viessman,

VT 200-H (HK3B) Vitotronic 200-H (type HK3B)

VT 100 (CC1E/CCA1I) Vitotronic 100 (type CC1E/ CC1l)

VT 300 (CM1E/CM1l) Vitotronic 300 (type CM1E/ CM1l)
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Do kazdego pionu zasilajgcego sa zamontowane liczniki Santech T550, ktére nalezy doposazy¢ w moduty
komunikacyjne. Nalezy zamontowa¢ liczniki pradu i wody wraz z modutami komunikacyjnymi.

2. Urzadzenia nie posiadajg modutow komunikacyjnych.
3. Zamawiajacy nie posiada serwera.

4. Pkt 1) Celem wykonawcy jest stworzenie systemu monitorujgcego, pozwalajacego na wykazanie
efektywnosci i oszczednosci w zuzyciu gazu i energii.
Pkt 2) Zamawiajacy nie posiada modelu, szablonu strony internetowe;.
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